Protokét nr E/32/2019
z badania silnikéw wentylatoréw STg80-4B

Data wykonania pomiaréw: 12.07.2019r.
Adres: Plac sktadowy przy ul. Rotterdamska 3
Badanie: Rezystancji izolacji uzwojenia wentylatorow

Napiecie sieci zasilajacej: Un=3x230/400[V],

1. Pomiary rezystancji izolacji uzwojenia MIC 5001 / 500V / 1 min.

. Rezystancja izolacji [€2]
Lp Obiekt Typ
Zmierzona | Dopuszczalna Spetnia

1 Silnik nr 1 STg80-4B 500M 5M Tak
2 Silnik nr 2 STg80-4B 1,5G 5M Tak
3 Silnik nr 3 STe80-4B 2G 5M Tak
4 Silnik nr 4 STg80-4B 1,2M 5M Nie
3 Silnik nr 5 STg80-4B 3,5G 5M Tak
6 Silnik nr 6 STe80-4B 2G 5M Tak
7 Silnik nr 7 STg80-4B 1.5G 5M Tak
8 Silnik nr 8 STg80-4B 1,1G 5M Tak
9 Silnik nr 9 STg80-4B 2206 5M Tak
10| Silniknr 10 STg80-4B 226G 5M Tak
11| Silniknr 11 STg80-4B 326G 5M Tak
12| Silniknr 12 STg80-4B 1,1G 5M Tak
13 | Silnik nr 13 STg80-4B 121 k 5M Nie
14| Silnik nr 14 STg80-4B 320k 5M Nie

IL Kontorla sprawnosci:
Przeprowadzono préby wentylatorow nr 1-3 1 5-12 podajéc zasilanie bezposrednio na zaciski
silnikéw za pomocg falownika VLT Micro Drive FC 51

Orzeczenie:
Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw stwierdza sig, ze ww. urzgdzenia spehniajg wymogi
normy PN-E-04700:1998, za wyjatkiem silnikéw nr 4,13,14

Przyrzady:
Miemik cegowy typ CMP-400 A26694
Miernik izolacji typ MIC-5001 nr CU0448

Pomiary wykonali:
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