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OCENA 0 JAKOSCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
za 11 polrocze 2021r.

z Wodociggu Zarzadu Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Janka Wisniewskiego 23 w Gdyni

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej ( Dz. U. z 2021 r. , poz. 195) oraz art. 12 ust. 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (tj. Dz. U. z
2020 r. , poz. 2028 ze zm.) oraz § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.
2294)

Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni
po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach poboru probek wody oraz uzyskanych
sprawozdan z badan

L.p. | Numer prébki Nr protokolu/ Data poboru Miejsce pobrania prébek
Sprawozdania

1. |3/GDY/AD/16/07/2021 [417797/21/GDY 16.07.2021 Zbiornik wyréwnawczy prawy

2. |2/GDY/TC/05/08/2021 | 455094/21/GDY 05.08.2021 Hydrant nab. Francuskie

3. 1095 1095/W/21 02.08.2021 SUW ul. Wisniewskiego 23

4. |8/GDY/ST/17/09/2021 |532488/21/GDY 17.09.2021 Hydrant nab. Slaskie

5. | 8/GDY/ST/17/09/2021 |532487/21/GDY 17.09.2021 Hydrabt nab. Helskie

6. 1721 1721/W/21 27.10.2021 Zbiornik wyréwnawczy lewy

7. | I/GDY/TC/19/11/2021 | 626326/21/GDY 19.11.2021 Hydrant nab. Szwedzkie

8. |4/GDY/TC/05/10/2021 | 562450/21/GDY 05.10.2021 SUW ul. Wiéniewskiego 23

dokonat oceny ogélnej pobranych prébek wody i na podstawie uzyskanych wynikow
jakosci wody w badanym zakresie
STWIERDZA

1. Przydatno§é¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z Wodociagu
Zakladowego Zarzadu Morskiego Portu Gdynia S.A. przy ul. J. Wisniewskiego 23
w Gdyni.

2. Zgodnosé¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej
badaniach laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku nr 6 do
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)




UZASADNIENIE

3. Pafstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni w ramach biezacego nadzoru
sanitarnego nad jakoscia wody przeznaczonej do spozycia przeprowadzit kontrole
Wodociagu Zakladowego Zarzadu = Morskiego Portu Gdynia S.A. przy
ul. J. Wigniewskiego 23 w Gdyni i po zapoznaniu si¢ z wynikami badan stwierdzil, ze
jako$¢ wody pobranej do badan spelnia wymagania sanitarne okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)

Otrzymuja:

1. Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. J. Wiéniewskiego 23 81-337 Gdynia

2. Komunalny Zwiazek Gmin ,,Dolina Redy i Chylonki”,
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
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